
Bezprzewodowa głowica termostatyczna TRV
Instrukcja dla modeli: TRV10RFM, TRV10RAM i TRV28RFM
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Zawartość

Najnowszą wersję instrukcji obsługi znajdziesz zawsze na
stronie: www.iT600.pl

T  

Ikony użyte w tej instrukcji

Ważne informacjebezpieczeństwo
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Zawartość opakowania

2 x baterie aa Instrukcja obsługi

Wireless Radiator Controller
Models: TRV10RFM, TRV10RAM and TRV28RFM

I N S T R U C T I O N  M A N U A L

TRV10RFM TRV28RFM TRV10RAM 

adapter

trV10rFM

Metalowa podkładka

trV28rFM trV10raM

klucz imbusowy
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specyfikacja produktu i instrukcje bezpieczeństwa

Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup bezprzewodowej głowicy termostatycznej trV firmy saLus.
Mini głowica termostatyczna trV sterowana jest za pomocą bezprzewodowej
komunikacji Zigbee. W bardzo szybki i łatwy sposób można nią zastąpić klasyczną,
manualną głowicę termostatyczną. Do prawidłowej pracy głowicy trV konieczne
jest prawidłowe zsynchronizowanie jej z bezprzewodowym regulatorem
temperatury Vs10rF/Vs20rF oraz jednostką koordynującą co10rF 
(wszystkie urządzenia są sprzedawane oddzielnie). głowica trV może pracować
także w systemie z bezprzewodowym modułem rX10rF lub innymi produktami
serii it600, jak pokazano poniżej:

regulator Vs10rF/Vs20rF
(wymagany)

co10rF
(wymagany)

rX10rF
(opcjonalnie)

kL08rF lub kL10rF
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Specyfikacja produktu

Firma saLus controls niniejszym oświadcza, że głowice trV spełniają
podstawowe wymogi i odpowiednie przepisy zawarte w dyrektywach
2014/53/Ec, 2004/108/Ec, 2006/95/Ec, 2011/65/Eu i 2009/125/Ec. 
Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest na naszej stronie
internetowej www.salus-controls.com/legal

    Informacje dotyczące bezpieczeństwa

należy używać zgodnie z przeznaczeniem. trV może być używana 
tylko w celu kontroli temperatury pomieszczenia wewnątrz budynku.

              Warunki instalacji
Instalacja głowicy może być wykonywana tylko przez wykwalifikowanego
instalatora oraz musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 
w danym regionie. niestosowanie się do obowiązujących przepisów
prawnych może spowodować konsekwencje karne.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidłowego działania instalacji centralnego
ogrzewania, współpracującego z głowicami trV oraz modułem sterowania
kotłem/pompą rX10rF, wymagane jest zapewnienie przepływu czynnika
poprzez zastosowanie zaworu nadmiarowego różnicy ciśnienia 
(np. bPV100) lub zabudowę w układzie hydraulicznym obiegu spinającego
tzw. by-pass.

specyfikacja produktu i instrukcje bezpieczeństwa

05

iT600 TRV10RFM PL.qxp_Layout 1  15.02.2016  14:40  Strona 5



+

Informacje ogólne
aby osiągnąć jak najlepszą kontrolę nad współpracą regulatora i termostatu, 
zaleca się zastosowanie odbiornika rX10rF, który steruje kotłem lub pompą 
w zależności od sygnału zapotrzebowania na ciepło wysyłanego przez regulator.
Więcej informacji na temat konfiguracji odbiornika rX10rF jest zawartych 
w jego instrukcji obsługi.

Do jednego regulatora Vs10rF/Vs20rF może być podłączonych
maksymalnie 6 głowic trV.

głowica trV działa na zasadzie modulacji. oznacza to, że zawór może być stopniowo
przymykany/otwierany, w zależności od relacji pomiędzy aktualną temperaturą 
w pomieszczeniu mierzoną przez regulator Vs10rF/20rF, a temperaturą zadaną.
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sprawdzanie kompatybilności z systemem grzewczym
urządzenie jest kompatybilne z większością zaworów termostatycznych dostępnych na rynku, 
jednakże przed montażem proszę sprawdzić czy zawór nadaje się do użytku z głowicą trV.

UWAGA: jeśli wszystkie wymiary są zgodne z tutaj podanymi, to głowica trV będzie prawidłowo współpracować 
z zaworem. jeśli występują rozbieżności w wymiarach skontaktuj się z nami bądź z instalatorem, aby rozważyć wymianę
zaworów na współpracujące z głowicą trV. 

m
m

10
20

30

Zawór.

1
m
m

10
2032

Zdemontuj starą głowicę.

Zmierz średnicę gwintu. 
Dla zaworu trV10rFM
gwint musi mieć średnicę
30mm, a dla zaworu
trV28rFM - 28mm.

Zmierz długość pinu zaworu, 
gdy jest on w położeniu otwartym. 
Dla zaworu trV10rFM powinna
ona wynosić od 13mm do 15mm,
natomiast dla zaworu trV28rFM 
od 10mm do 11mm. 
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Montaż głowicy trV28rFM

Dla zaworu z firmy
comap z gwintem M28
nie trzeba montować
podkładki metalowej.

Dla zaworów termostatycznych firmy
MMa lub Herz M28 upewnij się, że
zamontowana została metalowa
podkładka jak na poniższych
rysunkach.

Zawór firmy Herz

Zawór firmy comap

Zawór firmy MMa

Metalowa podkładka
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Montaż głowicy trV10rFM

Dla standardowego zaworu
termostatycznego z gwintem
M30x1,5mm, montaż głowicy
trV10rFM wygląda jak na
rysunku poniżej.
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Montaż głowicy trV na zaworze Danfoss ra

umieść głowice trV10raM
na zaworze Danfoss ra.

Mocowanie głowicy
trV10rFM

Mocowanie głowicy trV10raM

Przymocuj do zaworu
przykręcając tylko 2 z 4

śrub.

nałóż adapter na zawór
Danfoss ra.

Dokręć adapter za pomocą
śrubokręta krzyżakowego, a
następnie przykręć głowicę

trV10rFM.

jeśli montaż głowicy trV10rFM odbywa się na zaworze
Danfoss ra (przedstawionym na rysunku obok), należy
zastosować adapter, który znajduje się w komplecie 
z głowicą trV10rFM. W przypadku zastosowania głowicy
trV10raM w komplecie znajduje się odpowiedni klucz
imbusowy potrzebny do montażu głowicy na zaworze. 
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Instalacja urządzenia

Zdejmij pokrywę baterii
znajdującą się z boku

urządzenia.

Włóż baterie zgodnie 
z oznaczeniami i zamknij

pokrywę baterii.

Dioda LED zacznie migać 
na zielono/czerwono 

i po chwili zacznie świecić
na czerwono ciągłym

światłem. 

gdy dioda LED zaświeci
ciągłym czerwonym
światłem, nakręć ją na
zawór.

urządzenie jest gotowe do
parowania z regulatorem
bezprzewodowym
(Vs10rF/Vs20rF).

naciśnij dowolny przycisk w celu
rozpoczęcia procesu adaptacji głowicy
trV z zaworem termostatycznym.
należy poczekać, aż proces
autoadaptacji zostanie zakończony
(zgasną diody i przestaną się
wydobywać jakiekolwiek dźwięki).
jeśli dioda LED zapali się ponownie
stałym czerwonym światłem, lub 
po kilku minutach nadal miga, zobacz
uwagi dot. wkaźnika LED na stronie
"18".  

1 2 3

4 5 6
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Przygotowanie do parowania urządzeń

1

jednostka koordynująca Zigbee
co10rF musi znajdować się w trybie
parowania. Zanim zaczniesz proces
synchronizacji, upewnij się, że
czerwona dioda na koordynatorze
co10rF miga na czerwono. W tym
celu należy wcisnąć i przytrzymać
przycisk na co10rF przez 5 sekund
(więcej - patrz instrukcja co10rF).

2 upewnij się, że regulator bezprzewodowy (Vs10rF/Vs20rF) 
jest włączony i gotowy do parowania. Zajrzyj do instrukcji obsługi
regulatora, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

3 jeżeli używasz w twoim systemie bezprzewodowego odbiornika
rX10rF, podłącz go teraz do zasilania. czerwona dioda na rX10rF
będzie przez chwilę migać, po czym zapali się ciągłym czerwonym
światłem co będzie oznaczało poprawne sparowanie 
z koordynatorem co10rF. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji
obsługi odbiornika rX10rF.

12
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Parowanie urządzenia
Wciśnij i przytrzymaj przycisk anteny na ok.10 sekund,
na wszystkich głowicach w danym pomieszczeniu - dioda
będzie migała na czerwono lub pomarańczowo
sygnalizując gotowość do parowania z regulatorem.
Maksymalnie można sparować 6 głowic z jednym
regulatorem bezprzewodowym (Vs10rF/Vs20rF). 

aby głowice zostały poprawnie sparowane z właściwym
regulatorem, należy najpierw zakończyć synchornizację
w jednym pomieszczeniu i dopiero później przejść 
do kolejnego, pokój po pokoju. nie powinno się parować
jednocześnie kilku regulatorów z różnymi głowicami.

gdy czerwona dioda zacznie migać, wejdź w menu
parowania regulatora. Poniżej zobrazowano
parowanie regulatora Vs10rF/Vs20rF z głowicami
termostatycznymi trV.

1

2

13

Za pomocą             lub         
wybierz system ogrzewania 
“ rad”  - grzejnikowe.

Po zatwierdzeniu parametru 
"rad", co oznacza parowanie
z głowicami trV - na wyświetlaczu
pojawi się napis "join". Wówczas
należy nacisnąć przycisk              ,
aby zatwierdzić podłączenie
regulatora do sieci Zigbee. 
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3 jeżeli parowanie głowicy i regulatora zakończy się sukcesem, wszystkie diody na głowicy
zgasną. urządzenie zaczyna pracować w trybie automatycznym i reguluje zaworem
utrzymując temperaturę zadaną przez regulator bezprzewodowy Vs10rF/Vs20rF.

naciśnij przycisk              ,
aby regulator połączył 
się z siecią Zigbee

następnie  dotknij przycisk        ,
aby rozpocząć proces parowania
z głowicami trV.

cyfra "0" będzie migać i po chwili
zmieni się na wartość "1" - "6" 
w zależności od tego,  ile  głowic
zostało  sparowanych z regulatorem.

Po naciśnięciu     , lub jeżeli maks.
ilość głowic (tj. 6szt.) zostanie
sparowanych - regulator automatycznie
przejdzie do menu głównego.
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usuwanie głowicy z sieci Zigbee

Interfejs użytkownika
sygnalizacja LED

Przycisk parowania

Przycisk otwierania/
informacja stanu

Przycisk zamykania/
informacja stanu

gdy głowica jest sparowana z regulatorem,
można ją usunąć poprzez naciśnięcie 
i przytrzymanie przycisku anteny na głowicy
trV przez ok. 10 sekund. 
Dioda zaświeci na pomarańczowo (moment
usuwania z sieci), a następnie zacznie migać
na czerwono lub pomarańczowo.
Po usunięciu głowicy trV z sieci Zigbee
można ją ponownie zainstalować korzystając
z instrukcji od strony 11.
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Funkcja automatycznej blokady przycisków
Funkcja automatycznej blokady przycisków jest wyłączona, dopóki głowica nie przeszła procesu
parowania. Po sparowaniu głowicy trV z regulatorem przyciski zostaną automatycznie
zablokowane po 5 minutach, o ile żaden przycisk nie zostanie wcześniej naciśnięty.

Odblokowanie/zablokowanie przycisków
aby odblokować lub zablokować przyciski, naciśnij jednocześnie: przycisk parowania 
(antena) z przyciskiem zamknięcia (przekreślony okrąg) przez ok. 5 sekund. Dioda LED błyśnie 
raz na zielono. klawisze zostały odblokowane/zablokowane. 

Otwarcie zaworu w trybie ręcznym
klawisze muszą być najpierw odblokowane. następnie naciśnij przycisk otwierania 
(otwarty okrąg) przez ok. 5 sekund. Dioda LED błyśnie raz na zielono i zawór zacznie się otwierać.

Zamknięcie zaworu w trybie ręcznym
klawisze muszą być odblokowane. naciśnij przycisk zamykania przez ok. 5 sekund. 
Dioda LED błyśnie raz na czerwono i zawór zacznie się zamykać.

Tryb awaryjny
W trybie awaryjnym głowica trV uchyla zawór na 25% w celu utrzymania minimalnego
przepływu i temperatury w pomieszczeniu.
aby wejść w tryb awaryjny klawisze muszą być odblokowane. następnie naciśnij i przytrzymaj
jednocześnie przyciski otwierania (otwarty okrąg) i zamykania (przekreślony okrąg) 
przez ok. 5 sekund.
aby wyjść z trybu awaryjnego naciśnij:
• Przycisk parowania (antenki), aby urządzenie przeszło w tryb automatyczny,
• lub przycisk otwierania przez ok. 5 sekund, aby ręcznie otworzyć zawór,
• lub przycisk zamykania przez ok. 5 sekund, aby ręcznie zamknąć zawór.

Funkcje przycisków
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Pozostałe funkcje
Przywracanie ustawień fabrycznych
naciśnij i przytrzymaj razem wszystkie 3 przyciski: parowania, otwierania 
i zamykania przez 10 sekund.

Ochrona przeciwzamrożeniowa
gdy zawór zostanie ręcznie zamknięty, głowica trV automatycznie włącza ochronę
przeciwzamrożeniową. Wartość temperatury ochrony przeciwzamrożeniowej ustawia się 
na regulatorze Vs10rF/Vs20rF. ochrona ta aktywuje  się, gdy temperatura w pomieszczeniu
spadnie poniżej wartości zadanej ustawionej na tym regulatorze. głowica trV automatycznie
utrzymuje wartość zadaną temperatury, pod warunkiem że komunikuje się z regulatorem.

Funkcja otwartego okna
głowica trV sprawdza tempo spadku temperatury w pomieszczeniu, w którym się znajduje.
jeśli spadek jest szybki, to zakłada się że w pokoju zostało otwarte okno. Funkcja jest aktywna
jeśli głowica trV komunikuje się z regulatorem, jest w trybie automatycznym i baterie 
nie są rozładowane. 
Funkcja działa w przedziale między 0 a 40°c.
Ochrona przed osadzaniem się kamienia
nie zostawiaj zaworu otwartego przez dłuższy czas, ponieważ może 
to spowodować nagromadzenie się na nim kamienia kotłowego. urządzenie posiada funkcję
ochrony przed osadzaniem się kamienia. głowica trV uruchamia się automatycznie 
raz na 14 dni, jeśli nie wykryto ruchu zaworu. ochrona będzie również działać, nawet gdy głowica
będzie w trybie automatycznym lub ręcznym.

Funkcja Autoadaptacji
Po włożeniu baterii do urządzenia, po pewnym czasie dioda LED zaświeci ciągłym, czerwonym
światłem. Po montażu głowicy trV na zaworze i naciśnięciu dowolnego klawisza rozpocznie 
się proces autoadaptacji. głowica trV będzie się automatycznie dostosowywać do zaworu.
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Zastosowanie przycisków - podsumowanie

Aby...                                                      Naciśnij....

...usunąć głowicę z sieci Zigbee      ...przycisk parowania przez 10 sekund.

...sparować z regulatorem                ...przycisk parowania (anteny) na 10 sekund.

...wejść w tryb automatyczny          ...na krótko przycisk parowania (anteny).

...całkowicie otworzyć zawór           ...przycisk otwierania przez 5 sekund.

...całkowicie zamknąć zawór           ...przycisk zamykania przez 5 sekund.

...przywrócić ustawienia fabryczne    ...razem wszystkie przyciski na 5 sekund.

...zablokować i odblokować przyciski      ...razem przycisk parowania (anteny)

                                                                 i zamykania przez 5 sekund.
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Wskaźnik LED

Gdy...                                                   Wskaźnik LED...                  Położenie zaworu

Załączono zasilanie
lub zresetowano
głowicę trV

głowica trV
adaptuje się z
zaworem

urządzenie nie jest
podłączone do sieci
lub nie jest
sparowane z
regulatorem

głowica trV jest
sparowana 
z regulatorem i jest w
trybie automatycznym

głowica jest usuwana z
sieci Zigbee

Identyfikacja w sieci

sygnalizacja wersji
oprogramowania

tryb automatyczny

otwarta w trybie
ręcznym
Zamknięta w trybie
ręcznym

naprzemiennie miga na
czerwono/zielono wskazując
wersję oprogramowania.

Miga na zielono, następnie miga
na czerwono i się wyłącza to
głowica została zaadaptowana.
jeśli głowica się nie zaadaptowała,
dioda LED będzie dalej świecić na
czerwono. 

Zielona i czerwona dioda świecą
naprzemiennie po krókim
naciśnięciu przycisku otwarcia lub
zamknięcia.
Dioda miga dwa razy na zielono,
gdy niciśnie się krótko przycisk
otwierania lub zamykania.
Dioda miga dwa razy na czerwono,
gdy niciśnie się krótko przycisk
otwierania lub zamykania.

nie świeci się.

czerwona i zielona dioda będą
migały jednocześnie.

Miga na zielono przez
maksymalnie 10 minut.

25% otwarty

100% otwarty

  0% otwarty
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Wskaźnik LED
Gdy...                                                   Wskaźnik LED...            Położenie zaworu

łączność
bezprzewodowa 
z głowicą została
utracona

normalny 
tryb pracy

niski poziom 
baterii w głowicy

błąd montażu
głowicy

tryb
automatyczny

głowica otwarta 
w trybie ręcznym

głowica 
zamknięta 
w trybie ręcznym

tryb 
automatyczny

tryb 
automatyczny

głowica otwarta 
w trybie ręcznym

głowica 
zamknięta 
w trybie ręcznym

Funkacja
otwartego okna
aktywna

Zielona i czerwona dioda migają
naprzemiennie po naciśnięciu przycisku
otwarcia lub zamknięcia.
Zielona dioda miga 2 razy po krótkim
naciśnięciu przycisku otwarcia lub
zamknięcia.
czerwona dioda miga 2 razy po 
krótkim naciśnięciu przycisku 
otwarcia lub zamknięcia.
Zielona dioda miga 1 raz po krótkim
naciśnięciu przycisku otwarcia lub
zamknięcia.
czerwona dioda miga 1 raz po krótkim
naciśnięciu przycisku otwarcia lub zamknięcia.

Zielona dioda miga 2 razy po krótkim
naciśnięciu przycisku otwarcia lub
zamknięcia.

czerwona dioda miga 2 razy po krótkim
naciśnięciu przycisku otwarcia
lub zamknięcia.

Zielona i czerwona dioda migają 2 razy
co 10 sekund.

czerwona dioda miga 3 razy co 10
sekund (lub rzadziej jeżeli baterie 
w głowicy są słabe).

czerwona i zielona dioda migają
naprzemiennie.

otwarty na 100% 

otwarty na 0%

otwarty w zakresie
od 1% do 100%

otwarty na 0%

otwarty na 100%

otwarty na 0%

otwarty na 100%

otwarty na 25%
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tryb pracy ręcznej

naciśnij i przytrzymaj
ten przycisk przez
ok. 5 sekund, aby
otworzyć zawór

Zielona dioda mignie 1 raz i głowica
rozpocznie otwieranie zaworu. 

aby otworzyć lub zamknąć głowicę w trybie ręcznym, postępuj zgodnie z krokami opisanymi
poniżej. jeżeli kroki opisane poniżej nie przynoszą rezultatu oznacza to, że prawdopodobnie
przyciski głowicy są zablokowane i należy je wcześniej odblokować. W tym celu naciśnij 
i przytrzymaj jednocześnie przyciski zamknięcia (przekreślony okrąg) i parowania (anteny)
przez ok. 5 sekund. 

naciśnij i przytrzymaj ten
przycisk przez ok. 5 sekund,

aby zamknąć zawór
czerwona dioda mignie 1 raz i głowica

rozpocznie zamykanie zaworu. 

aby wyjść z trybu pracy ręcznej 
z powrotem do trybu automatycznego

- naciśnij 1 raz przycisk parowania
(anteny). czerwona dioda mignie 1
raz, sygnalizując powrót do pracy 

w trybie automatycznym. 
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Dane techniczne

Model trV10rFM / trV28rFM / trV10raM
Typ bezprzewodowa głowica 

termostatyczna
M30 x 1.5 / M28 x 1.5

Sygnalizacja LED Dwukolorowa dioda czerwona/zielona

Adaptacja z zaworem automatyczna

Zasilanie 2 x baterie aa (znajdują się w zestawie)

Czas żywotności baterii ok. 2 sezony grzewcze

Komunikacja bezprzewodowy protokół Zigbee 2.4gHz

Temperatura pracy 0 do 45ºc

Temperatura składowania -20 do 60ºc

Poziom wilgotności otoczenia 5 do 95%rH

Poziom ochrony IP IP30

Wymiary (mm) Wysokość 88.6 mm, szerokość 51 mm
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W okresie gwarancyjnym zapewnia się użytkownikowi bezpłatną wymianę urządzenia na
nowe (ten sam typ/model) lub usunięcie uszkodzeń powstałych z powodu wad fabrycznych.
Wszelkie roszczenia wobec sprzedawcy dotyczące rękojmi i gwarancji regulują przepisy
kodeksu cywilnego.

Imię i nazwisko: ..................................................................................

adres: .................................................................................................

................................................. kod pocztowy: ..................................

tel: ......................................................................................................

Email: ..................................................................................................

nazwa firmy: ......................................................................................

tel: ................................................................................................... ..

Email: ..................................................................................................

Data instalacji: ....................................................................................

Podpis i pieczęć sprzedawcy:...............................................................

............................................................................................................

gwarancja
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www.salus-controls.pl

Zgodnie z polityką rozwoju produktów,  saLus controls plc zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji, wzornictwa, oraz materiałów użytych do
produkcji, wykazanych w niniejszej instrukcji, bez  wcześniejszego
powiadomienia.

saLus controls wchodzi w skład computime group Limited.

Dystrybutor saLus-controls :
QL controLs spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, sp.k.
ul.rolna 4 
43-262 kobielice
tel.: 32 700 74 53
salus@salus-controls.pl

Importer:
saLus controls plc
salus House
Dodworth business Park
Whinby road
barnsley s75 3sP
united kingdom
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